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INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

Modernizacja  Zakładu Patomorfologii  w celu przystosowania go do wymogów prawa  - Budynek Patomorfologii  w Szpitalu Wojewódzkim
w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6

Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze   
tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określony w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust. 8 Ustawy PZP;  CPV 39717200-3 , 45331220-4, 45330000-9, 

45331000-6, 79930000-2, 45400000-1,45314120-8,45314310-7,

45330000-9, 45331000-6, 45332000-3, 26152340-3, 
Nr ogłoszenia  23229 - 2010   z dnia  02 -02- 2010 r .

1.Zamawiający

     SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 6
58-506 Jelenia Góra

tel: (075) 7537286                                                                 NIP: 611-22-23-292

fax: ( 075) 7543883

                                                         REGON:230412753









2.Przedmiotem zamówienia jest : modernizacja  zespołu pomieszczeń Pracowni Histopatologii i Prosektorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 dostosowująca Zakład Patomorfologii do wymogów prawa , zgodnie z warunkami określonymi w  Specyfikacji Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  stanowi  załącznik  nr 1 do SIWZ.
· Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

· Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

· Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa             w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawo Zamówień Publicznych

· Zamawiający  dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną lub faxem         z jednoczesnym prawem żądania przez każdą ze stron niezwłocznego potwierdzenia  przez drugą stronę faktu ich otrzymania, ponadto dokument należy potwierdzić niezwłocznie drogą pisemną
· Zamawiający  dopuszcza wprowadzanie zmian w umowie których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany są korzystne dla Zamawiającego     

3. Termin realizacji zamówienia : 

· przewidywane rozpoczęcie robót: po dwustronnym podpisaniu umowy wykonawczej 

· wymagane  zakończenie robót: do dnia 31 marca  2010 roku; 

4. Okres gwarancji :
Gwarancja na cały przedmiot zamówienia: min. 2 ( dwa) lata od daty protokołu odbioru robót. 

5. Miejsce i czas  realizacji  zadania :
Prace budowlane prowadzone będą  na czynnym  całodobowo obiekcie Patomorfologii,
Materiały użyte do wykonania modernizacji muszą spełniać warunki Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  – zgodnie z zał.  nr 1.
Termin realizacji robót: do 31 marca  2010 roku.
Do realizacji robót materiał  zapewnia Wykonawca.

6. Warunki i termin płatności : 
rozliczenie robót nastąpi  w  4 etapach wg stopnia zaawansowania robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Szpitala  t.j.

rozliczenie robót nastąpi  w  4 etapach wg stopnia zaawansowania robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Szpitala  t.j.

· etap I – instalacje wentylacji dostawa i montaż urządzeń z okablowaniem

· etap II – stolarka otworowa  okienna i drzwiowa

· etap III – roboty instalacji elektrycznych, wod-kan

· etap IV – roboty ogólnobudowlane

Terminy płatności dla rozliczenia i finansowania poszczególnych etapów robót – 14 dni
7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące : 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

e) spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

8. Oferta ma być zabezpieczona wadium : 8400,00  zł.  (osiem tys. czterysta zł )
a) wadium ma być wniesione  do dnia  17.02.2010 r. do godziny  10.00 

w poniższych formach :

- w pieniądzu PLN  ( na konto : PKO BANK  POLSKI Spółka Akcyjna 

                                                  nr rachunku : 23 1020 2137 0000 9102 0092 5214)

- w poręczeniach  bankowych

- w gwarancjach bankowych 

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.).
b) oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium będzie odrzucona,

c) wadium wnoszone w pieniądzu  zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, ma którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

d) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46         ust.  4 a) Ustawy pzp. 

e) Wykonawcy ,którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

f)  Zamawiający  zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

g) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 d) SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

h)  Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami,  jeżeli:

· odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

·  zawarcie umowy stało się niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

· jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy pzp  lub pełnomocnictw, chyba ,że  udowodnił , że wynika to po z przyczyn nie leżących  po jego stronie

9. Oferta będzie napisana w języku polskim , na maszynie do pisania , komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy . Wszystkie stronice oferty (zapisane) , wszelkie miejsca , w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę . Strony oferty ( zapisane)  mają zostać ponumerowane. 

Termin związania ofertą 30 dni tzn. ( bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert) .

a) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie  tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż  60 dni.  

b) przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie  po wyborze oferty  najkorzystniejszej  Wykonawca  będzie miał obowiązek wniesienie nowego wadium lub jego przedłużenia (dotyczy to jedynie Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza). 

c) Wykonawca nie traci wadium na rzecz Zamawiającego w sytuacji  nie 

wyrażenia  zgodny na przedłużenia czasu związania ofertą. 

10.Oferta musi być umieszczona w kopercie , która : 

a) będzie zaadresowana na Zamawiającego , na adres podany wyżej 

b)będzie posiadać oznaczenie : 

 „ Oferta na modernizację  Zakładu  Patomorfologii w  Szpitalu Wojewódzkim 

w Jeleniej Górze   :   

oraz

„nie otwierać przed  17.02.2010 r.  do godziny  11.00  ”

c)poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

11.Ofertę należy złożyć w SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze ,                       w sekretariacie  (pok. 171 )  nie później niż do  17.02 .2010  r. do godz. 10.00 .

  11.1 Wykonawca  zostanie powiadomiony  jaki numer otrzymała jego oferta , 

  11.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci  oferty, które zostały złożone  po terminie 

          określonym  w pkt. 11 SIWZ.  

12 .Oferta ma zawierać :
12.1. wypełniony druk oferty -  na podstawie załącznika nr 2  ,

12.2. kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o załączniki SIWZ oraz wizję w obiekcie , 

U w a g a :   C e n a   ma    b y ć   w y r a ż o n a   w   P L N, 

cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku, zaoferowana cena ma być ceną ostateczną i niezmienną do końca realizacji przedmiotu umowy

( Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych)   

12.3. określenie  ostatecznych warunków i terminów płatności  - należy wpisać do formularza oferty - załącznik nr 2 ,

12.4. określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (min. terminy zostały  określone w pkt.  3 SIWZ) - należy wpisać do formularza oferty załącznik nr 2 ,

12.5. szczegółowe informacje na temat gwarancji (min. termin został określony             w pkt.  4 SIWZ) -  należy wpisać do formularza oferty załącznik nr 2,

12.6. aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. Ustawy pzp  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy pzp,  

12.7. dołączyć oświadczenie, że materiały użyte do wykonania  roboty  będą spełniać warunki zawarte w SIWZ oraz posiadać wymagane deklaracje i atesty 
12.8. oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy  - zgodnie z załącznikiem nr 3; 

12.9. oświadczenie , że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zm. ( zgodnie  z załączonym formularzem , załącznik nr 4 ),  

12.10. projekt umowy – załącznik nr 5; 

12.11. potwierdzenie wniesienia wadium 

12.12.  polisę OC min. na 100.000,00 zł  w zakresie prowadzonej działalności, a w  przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę  min. 100.000,00 zł.
12.13. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania   

warunku wiedzyi doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości – min. 500.000,00 tys. zł  brutto , daty i miejsca wykonania oraz  załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - zał. nr 6 ;
12.14. Kosztorys ofertowy w oparciu o zał. nr 8  ( a, b, c) do SIWZ
Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie §2 ust.2, par. 4 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  ( Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 ) z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 
Wykonawca  na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazany  jest zobowiązany wykazać odpowiednio nie później niż na dzień składania ofert  spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy pzp i brak podstaw do wykluczenia      z powodu niespełnienia warunków o których mowach w art. 24 ust. 1 Ustawy j.w. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r.  ( Dz. U.          z 2009 r. ,Nr 226, poz. 1817)  dokumenty mają zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy mają zostać poświadczone za zgodność             z oryginałem przez Wykonawcę.  

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym mają zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
13. UWAGA: 

Zamawiający informuje, że w myśl przepisów art. 96 ust. 3 Ustawy PZP – protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający  udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępni od chwili ich otwarcia. 

Zgodnie z art. 7 ust 3 Ustawy PZP   – nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca , nie później niż w terminie składania oferty zastrzegł ,że nie mogą być one udostępniane. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia  powyższych informacji  w osobnej kopercie z napisem  DOKUMENTY TAJNE !  - nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania
Wykonawca  zobowiązany jest  do dołączenia do części jawnej oferty wykazu załączników znajdujących się w części tajnej. 
14.Każdy Wykonawca  przedłoży tylko jedną ofertę  sam lub jako reprezentant spółki. Wykonawca , który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

15.Zamawiający  zgodnie z art. 23 ustaw pzp dopuszcza składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika ma zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub należyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Zaleca się wyczerpać zobowiązanie skarbowe do ustanowionego pełnomocnictwa. 

15. a) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych  Wykonawców.   

16. Wykonawca może , przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

17.Zaleca się , aby  Wykonawca  zdobył wszelkie informacje , które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

18.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny podanymi poniżej :



 cena oferty 





- 100 %

KRYTERIA OCENY BĘDĄ OBLICZNE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB : 

 cena oferty 


A- cena najniższa

B- cena badana

A

-- X  10 pkt. = C

B

C x ilość członków komisji = D 

D x 100 % = N

W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta , która uzyska najwyższe N )  

19.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ : 

Zamawiający  udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:   na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert określonym w pkt. 11 SIWZ

- pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego  nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert  

a) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom , którym doręczono  SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania     o którym mowa w pkt. 19 , Zamawiający  może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania

c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 19.   

20.W szczególnie uzasadnionych przypadkach  przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zmówienia oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcą , którym przekazano  Specyfikację Istotnych Warunków  Zamówienia.  

21. Jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert określony w pkt. 11 jednocześnie informując o tym Wykonawców , którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4 a Ustawy pzp będzie stosowany odpowiednio.      

22.Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 17.02.2010 r. o godz. 11.00               w Dziale Umów i Zaopatrzenia (pok. 024 – niski parter)  . Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

a) bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , 

b) podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców , ceny ofertowe, termin wykonania zamówienia , okres gwarancji, warunki płatności ,  

c) w przypadku , gdy Wykonawca  nie był obecny przy otwieraniu ofert , na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą  kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ,  nazwy i adresy Wykonawców  , których oferty zostały otwarte, termin wykonania zamówienia , okres gwarancji , warunki płatności .

23.W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

24. Zamawiający poprawi w tekście oferty ewentualne  omyłki określone w art. 87 ust. 2 Ustawy pzp – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

25. Zamawiający odrzuci  ofertę na podstawie art. 89 Ustawy  pzp. 

26. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie  art. 24  Ustawy pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
27.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi drogą elektroniczną  lub faxem Wykonawców, którzy złożyli oferty, o : 

· wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie  z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy pzp, 

· Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

· Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  , podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

· terminie określonym  w  art. 94 Ustawy pzp, po którym upływie umowa           w sprawie  zamówienia  publicznego może być zawarta. 
28. ŚRODKI ODWOŁAWCZE  

Wykonawcy  , którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę PZP z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz.U     z dn. 9.02.2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zmian)  w  DZIAŁ VI , Rozdział 2  niniejszej ustawy. 
29. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli : 
· nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ,

· cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający  może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

· w przypadku o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy pzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

· wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

· postępowanie obarczone jest niemożliwą wadą uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30. Formalności  dokonane po wyborze oferty :  
a) podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego , które nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie elektronicznej  o wyborze najkorzystniejszej oferty , jednak nie później niż przez upływem terminu związania ofertą.   

b) Zamawiający  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jak w ppkt. a) , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie  złożona tylko jedna oferta

c) Zamawiający  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jak wyżej , jeżeli  w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. 

d) Jeżeli Wykonawca którego oferta został wybrana uchyla się od zawarcia umowy w spawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzanie ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy pzp.   
31. Uprawniony do bezpośredniego kontaktu z  Wykonawcami  :

W SPRAWACH FORMALNYCH 

Beata Odwarzna, Jerzy Świątkowski ,
SP ZOZ Szpital Wojewódzki  w  Jeleniej Górze – Dział Umów i Zaopatrzenia  -           tel.( 075) 753-7286 

W SPRAWACH TECHNICZNYCH 

mgr inż. Danuta Duch - Mackaniec,  SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze – Dział Rozwoju    tel. ( 075) 753-7258;
Tomasz Musielak, SP ZOZ Szpital Wojewódzki  w  Jeleniej Górze – Dział Techn. – Ekslopat.  tel.( 075) 753-7253; 

Załączniki :

· szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  -  załącznik nr 1  

· formularz oferty  - załącznik nr 2
· formularz art. 22 – załącznik nr 3
· formularz art. 24  - załącznik nr 4 

· wzór umowy  - załącznik nr 5
· Wykaz wykonanych robót – zał. nr 6
· Przedmiar robót - załącznik nr 7 

· Kosztorys nakładczy + zestawienia R+M+S - załącznik nr 8 ( część A, B, C,  )  

Załącznik nr 1.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DLA WYŁONIENIA WYKONAWCY

na

Wykonanie modernizacji Zakładu Patomorfologii  w celu przystosowania go do wymogów prawa  - Budynek Patomorfologii  w Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6

DLA  KTÓREGO ZAMAWIAJĄCYM JEST

SP ZOZ SZPITAL WOJEWÓDZKI

ul. OGIŃSKIEGO 6

58-506 JELENIA GÓRA

CPV:
39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

79930000-2 specjalne usługi projektowe

oraz 45000000-7;  45400000-1; 45314120-8; 45314310-7; 45330000-9;      45331000-6;  45332000-3;  26152340-3

Rodzaj zamówienia publicznego: ROBOTA  BUDOWLANA

Termin wykonania zamówienia  do 31.03.2010 roku.  

S P E C Y F I K A C J A

Istotnych Warunków Zamówienia

Dotycząca modernizacji Zakładu Patomorfologii  w celu przystosowania go do wymogów prawa

I.  Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6

· Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego – modernizacja Zakładu Patomorfologii w celu przystosowania go do wymogów prawa – Budynek Patomorfologii  w Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6

· Zakres robót – Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zespołu pomieszczeń Pracowni Histopatologii i Prosektorium pod względem wentylacji oraz przebudowy chłodni zwłok, wymianie stolarki okiennej, stolarki zewnętrznej drzwiowej, oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z przywróceniem sprawności technicznej powierzchni ścian i posadzek, wykonanie robót inst. elektrycznej i automatyki.  Należy zapewnić w pracowniach wymaganą przepisami krotność wymiany powietrza, zapewnić właściwy sposób przechowywania ciał, dostosować technologię pomieszczeń do Opinii Sanitarnej PSSE. 
Lokalizacja robót  –  Budynek Patomorfologii  w Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6

· przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przystosowaniem zakładu patomorfologii do wymogów prawa. 

· ogólne wymagania dotyczące robót:

· wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, należącej do terytorialnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przy zachowaniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

· roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji przywołanych w SIWZ. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

· tam gdzie brak norm lub normy dopuszczają różne rozwiązania, należy przyjąć za obowiązujące wymagania opisane w poszczególnych pozycjach niniejszej specyfikacji lub ustalić sposób prowadzenia robót z inspektorem nadzoru.

· Wykonawca sporządzi we własnym zakresie następującą dokumentację:

· Wymaga się aby Wykonawca dostarczył a Zamawiający zaakceptował koncepcję  rozwiązań wentylacji w terminie 7 od dnia podpisania Umowy. 

· Wymaga się aby aby Wykonawca dostarczył a Zamawiający zaakceptował projekt wykonawczy w terminie 7 od dnia akceptacji  przez Zamawiającego koncepcji. 

· dokumentację powykonawczą elektryczną

· dokumentację techniczno-odbiorczo-pomiarową wentylacji

· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za: utrzymanie placu budowy w zadowalającym stanie, bezpieczeństwo robót, przestrzeganie zasad ochrony środowiska, zabezpieczenie materiałów budowlanych  i sprzętu na placu budowy.

II.  Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

III. Opis przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja  zespołu pomieszczeń Pracowni Histopatologii i Prosektorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 dostosowująca Zakład Patomorfologii do wymogów prawa , zgodnie z warunkami określonymi w  Specyfikacji Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji

1.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

· Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
· Przedmiarem robót, kosztorysem nakładczym

2.Wymaga się, aby wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być  konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Przed sporządzeniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji lokalnej miejsca remontu i przebudowy.

3.Użyte materiały muszą posiadać udokumentowane, stosowne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczające ich użycie zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski.

4.Dobrane przez Zamawiającego materiały, Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania ( zaproponowania w ofercie) inne odpowiedniki rynkowe, równoważne z     zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie takich samych ( lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

5.Oferowany okres gwarancji należytego wykonania oraz oferowany okres rękojmi za wady fizyczne całego zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 48 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego.

6.Roboty realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych oraz oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy Pzp.

8.Roboty winny być wykonane  zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

9.Zamawiający wskaże punkt poboru energii elektrycznej i wody. 

      Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie zadania: od dnia zawarcia umowy

 Zakończenie zadania: do 31 marca 2010 roku

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych

I. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót dla poszczególnych branż w pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii, w celu przystosowania go do wymogów prawa  w Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6

IV.Zakres  Robót Budowlanych

1.Do wykonania robót malarskich określa się farby: powierzchnie ścian i sufitów – farby latexowe (półmat) odporne na szorowanie - Caparol Polska SAMTEX 7, kolor: Verona 90

2.Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów z uprzednim gruntowaniem podłoża

3.Rozebranie części ścianek działowych z cegły, wykonanie otworów drzwiowych do pomieszczeń, szerokość użyteczna otworu 1,0 m, zabezpieczona prefabrykowanym nadprożem drzwiowym typu L

4.poszerzenie części otworów drzwiowych do szerokości użytkowej  w świetle 1,20 m

5.Demontaż krat okiennych, stolarki drzwiowej zewnętrznej

6.Demontaż obudowy z płyty g/k ciągów wentylacji mechanicznej

7.Wykonanie i montaż stolarki otworowej drzwiowej zewnętrznej wykonanej z profili aluminiowych kolor ciemnopopielaty – o różnej  szerokości użytecznej otworów drzwiowych, jednoskrzydłowe 3 sztuki, dwuskrzydłowe 2 kpl.  

8.Wymiana stolarki okiennej z istniejącej drewnianej na stolarkę okienną wykonaną z profili PCV wysokoudarowy w kolorze białym, z ramką ciepła,  profil termiczny trzykomorowy o U=1,7 do 1,8 W/m2K, oszklenie jasne - clima plus neutral o U=1,0 W /m2K – naświetla okienne uruchamiane z poziomu podłogi, skrzydła okienne z okuciami Winkhaus, rozwieralno-uchylne z mikrouchyłem. W sali sekcyjnej skrzydła okienne szklone szkłem mrożonym (matowym).  Od strony ulicy okna zabezpieczone folią antywłamaniową.

9.Wykonanie obróbki szpaletów stolarki okiennej po jej wymianie 

10.Wykonanie lekkich ścianek działowych –płyta g/k na ruszcie metalowym z izolacją przeciwdźwiękową z wełny mineralnej twardej, wykonanie tynków gipsowych i gładzi

11.Wykonanie glazury ściennej - glazura ścienna biała, półmat

12.Rozebranie zniszczonych posadzek z  Plastiduru i wykładziny typu tarket (pom. 18,16,19,15)

13..rozebranie okładziny ściennej z glazury wraz z warstwą styropianu

14..Wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzki tarket (pom. 16,15)

15.Wykonanie posadzki przemysłowej typu tarket Primo Plus nr 3049312 – (kolor zielony), sznur - kolor maskujący 32918630 

16.wykonanie posadzek z płytek Tecnica Marazzi Le Cromie kolor Azulene pom.(18,19)

17.licowania ścian glazurą - glazura ścienna biała, półmat

18.wykonanie tynków i gładzi gipsowych po wymianie instalacji elektrycznej

19.rozebranie kamiennych cokołów w pomieszczeniu wydawania zwłok

20.Zabezpieczenie podłóg folią

21.Wywiezienie gruzu i zdemontowanych urządzeń

22.remont budowlany pomieszczenia wentylatorni polegający na: naprawie tynków cementowo-wapiennych, malowaniu techniką emulsyjną ścian, wykonaniu posadzki betonowej niepylącej malowanej atestowaną farbą do betonu, wykonanie podstaw pod centrale wentylacyjne, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej podpłytowej. 

23.Remont pomieszczenia nr 21 polegający na przystosowaniu go do potrzeb przechowywania odczynników chemicznych łatwopalnych – okładziny ścian i posadzki z płytek klinkierowych, instalacja kanalizacyjna kamionkowa, neutralizator substancji chemicznych, wentylacja pomieszczenia, instalacja elektryczna przeciwwybuchowa i odporna na kwasy.

    2. Roboty instalacji elektrycznych

· Przebudowa podrozdzielni TWN wentylacja 3x230v/400v 50Hz polegająca na:

- demontaż podrozdzielni TWN, obwodów siłowych SB1 6x25+SP 2-120, obwodów sterowniczych sygnalizacyjnych SP5-120, obwodów zasilania głównego z wyłączeniem WP 25, pola głównych szyn S5K100

· Montaż nowej podrozdzielni TWN wentylacja 3x230/400V, 50Hz/40A – obwody głównego zasilania rozłącznik Jn-63A FR30463A, zabezpieczenia główne S304-C40A, obwód siłowy S303C, wyłączniki silnikowe M250 S, obwody sterownicze z sygnalizacją, obwody rezerwowe S303C, rozdzielnia dla konfiguracji obwodów zasilających i odbioru, ułożenie przewodu 5x2,5 mm2 YDYo

· Przebudowa podrozdzielni dla potrzeb chłodni zwłok TCHR

- demontaż podrozdzielni TCHR – obwody zasilające Wp25, odwody siłowe odbiorcze SBI 6x25A, skrzynka szynowa S5k-100, skrzynka szynowa S1f-100, obwody starowniczo-sygnalizacyjne SP5-120

- montaż nowej rozdzielni TCHR Chłodnia 3x230/400V,50Hz/40A – obwody głównego zasilania rozłącznik FR30440A, zabezpieczenie główne S304C 32A, obwody odbiorcze S 302 C16A, obwody odbiorcze S 304C16A, obwody rezerwowe S304 C16A, rozdzielnia dla konfiguracji obwodów zasilających i odbioru SzrFka, ułożenie przewodu 3x2,5 mm2 i  przewodu 5x2,5 mm2 YDYo,

· wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego i instalacji odbiorczej dla pomieszczeń wentylatorni- wykonanie wyłącznika schodowego, wymiana opraw oświetleniowych OPK 2x18

· Wykonanie automatyki dla układów wentylacji

· Wykonanie dodatkowych obwodów gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach pracowni

· Wykonanie dodatkowych obwodów gniazd wtykowych - gniazda 1-faz. L,N,PE 2x230 V pt i 1x230 V pt

· Rozdzielenie obwodów oświetleniowych i montaż wyłączników, montaż puszek hermetycznych 4mm2 z pierścieniami dostosowanych do nowej geometrii ścianek

· wymiana osprzętu oświetlenia sufitowego p pomieszczeniu pracowni - oprawy jarzeniowe świetlne mocowane w podłożu  typu IP 20 2x36W 

· montaż zabezpieczeń systemowych typu wyłącznik nadprądowy, rozłącznik

· wykonanie pomiarów ochronnych wykonanych instalacji i znajdującego się w pracowni wyposażenia

    3. Roboty instalacji wod-kan, co

1.Wykonanie podejść wodociągowych pod przybory – rurociągi i kształtki z polipropylenu 

2.Wykonanie odpływów kanalizacyjnych – rury PCV

3.Montaż urządzeń sanitarnych – zlewy w pomieszczeniach porządkowych

4.Wymiana osprzętu sanitarnego w wc dla Rodzin i pom. przygotowania zwłok – muszla kompact, umywalka, bateria ceramika sanitarna w systemie Radi np, Cesanit, Sanplast, KFA

4.  Roboty instalacji wentylacji mechanicznej

· Modernizacja istniejącej wentylacji mechanicznej Zakładu Patomorfologii polegająca na demontażu istniejących urządzeń wentylacji nawiewnej składającej się z: wentylatora nawiewnego, nagrzewnicy, filtra, kratek nawiewnych i urządzeń wentylacji wyciągowej składającej się z kratek i wentylatorów dachowych na podstawie dachowej i zastąpienie tych urządzeń centralami nawiewnymi i wentylatorami wyciągowymi, dostosowując je do parametrów projektowych i wymagań obowiązujących w tym zakresie norm i wymogów tj.  w „Wytycznych Projektowania Szpitali Ogólnych” –  zeszyt 5  wentylacja i klimatyzacja. 

· Należy spełnić wymogi normy PN-83/B-03430 + zmiana Az-3 oraz Warunki Techniczne  wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – COBRTI INSTAL zeszyt 5

· Dla Zakładu Patomorfologii ilość powietrza po stronie nawiewu i wywiewu ustalona została o przyjęte krotności wymian powietrza świeżego. Wywiew powietrza odbywa się przez wentylatory wyciągowe a w sali sekcyjnej 100% wywiewu powietrza jest realizowana poprzez  stoły sekcyjne. 

· We wszystkich pomieszczeniach Zakładu Patomorfologii powinno panować podciśnienie. Różnica pomiędzy nawiewem a wywiewem nie powinna przekraczać +-15%.

Zalecane wydajności –krotności wymian powietrza dla poszczególnych układów wentylacyjnych:

1. układ wentylacyjny 6N / 6W - Pracownia Histopatologiczna - pomieszczenie nr 3 i 4 - ilość wymian 7, układ ciśnień -10%

2. układ wentylacyjny 5N / 5W – Pracownia Mikrotomowa (pokój formalinowy) - pomieszczenie nr 5 -  ilość wymian 20, układ ciśnień -15% oraz niezależny wyciąg  stanowiskowy z digestorium (praca  z formaliną)

3. układ wentylacyjny 4N / 4W – Szatnia personelu prosektorium  - pomieszczenie nr 7/2 -  ilość wymian 5, układ ciśnień -10%

4. układ wentylacyjny 4N / 4W - Magazyn Materiału Biologicznego - pomieszczenie nr 7/1 -  ilość wymian 12, układ ciśnień -10%

5. układ wentylacyjny 1N / 1W - Sala sekcyjna - pomieszczenie nr 9 -  ilość wymian 12, układ ciśnień -15%,  wyciąg w 100%  ilości powietrza przez stały sekcyjne

6. układ wentylacyjny 2N / 2W - Pomieszczenie przygotowania zwłok –pomieszczenie nr 11 -  ilość wymian 5, układ ciśnień -10%

7. układ wentylacyjny 8N / 8W - Pracownia Mikroskopii i asystentów– pomieszczenie nr 18 – ilość wymian 7, układ ciśnień  0,   N=W

8. układ wentylacyjny 7N / 7W - Pracownia Cytologii - pomieszczenie nr 19 – ilość wymian 7, układ ciśnień -10%

9. układ wentylacyjny 9N / 9W - pomieszczenie kostnicy dla chłodni zwłok – pomieszczenie nr 10 – ilość wymian 5, układ ciśnień -10%

10. do wykonania układ wentylacyjny N/W w pomieszczeniu nr 21 – magazyn odczynników łatwopalnych  – ilość wymian 10, układ ciśnień -20

Przy wymianie urządzeń wentylacyjnych należy przewidzieć następujące czynności: 

· sprawdzić drożność wszystkich elementów poszczególnych układów wentylacyjnych

· sprawdzić funkcjonowanie elementów regulujących przepływ powietrza oraz innych elementów istniejących na drodze ich przepływu

· sprawdzić i zmierzyć ilość powietrza przepływającego przez czerpnie układów wentylacyjnych nawiewnych 

· W pomieszczeniach Zakładu należy zapewnić temperaturę w granicach 18-23 ºC, wilgotność względną 50% +_ 10%. 

· Przebudowa układów wentylacyjnych winna nastąpić w oparciu o system z blachy ocynkowanej gr. 0,55-0,75mm

· Wykonać automatykę układu, zamontować falowniki

· Opracować dokumentację powykonawczą, przeprowadzić i dostarczyć  pomiary skutecznej wentylacji

· Wymienić wszystkie kratki nawiewno-wyciągowe

5.  Roboty instalacji systemu SAP (system alarmu pożaru)

· przewód do instalacji YnTKSYekw 1x2x0,8mm

· jonizacyjna czujka dymu serii 9200

· przewód układany w rurkach RB

6. Roboty instalacji telefonicznej i sieci logicznej

· wykonanie dodatkowych obwodów telefonicznych 

· wykonanie poziomego okablowania strukturalnego

· montaż systemowych złączy i systemowych paneli rozdzielczych

· montaż elektroinstalacyjnego osprzętu

· wykonanie pomiaru rezystancji izolacji obwodów

Materiały 

· Przewody wentylacyjne  z blachy stalowej ocynkowanej muszą spełniać wymogi norm: PN-EN 1505, PN-EN 1506,  PN-B-76001, PN-B-03434, PN-B76002

· Armatura – instalacja ma być wyposażona w typową armaturę stosowaną w układach wentylacyjnych

· Urządzenia i wyposażenie – urządzenia i elementy wentylacyjne muszą być zamontowane zgodnie i instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. centrale wentylacyjne wraz z okablowaniem i automatyka,  agregaty klimatyzacyjne, zawory wentylacyjne, wentylatory dachowe, zamocowania i uszczelnienia rurociągów

· izolacja termiczna – otuliny muszą posiadać dopuszczenie wydane przez COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL 

1. Wszystkie materiały użyte do wykonania zakresu robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atest Państwowego Zakładu Higieny, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów

2. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu (RMSWiA z dnia 05.08.1998 w sprawie  aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz.679 + zmiany z 2002 roku Dz.U. Nr 8 poz. 71) 

3. Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( RMSWiA z dnia 31.07.1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113 poz. 728)

UWAGA - Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowany materiał jest dopuszczony do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na czynne obiekty Szpitala, jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Transport 

Materiały powinny być przywożone środkami transportu kołowego – samochodem dostawczym, wykorzystanie komunikacji pionowej (dźwigu szpitalnego) tylko w uzgodnieniu z Inwestorem

Przepisy Prawne dotyczące wykonywania robót 

Roboty należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robót w oparciu o obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót, instrukcje ITB

Szczegółowy zakres wykonania robót wynika z przedmiaru robót i przyjętych katalogów KNR.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 19.03.2003)

2 Obwieszczenie MGPiPS z dnia 28.08.2003 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu RMPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U.nr169 poz.1650 z 29.09.2003)

Wykaz przepisów i polskich norm

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 Prawo budowlane Dz.U. nr 89 z1994 poz.414 z późniejszymi zmianami

2. Wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych Instalacje sanitarne –  zeszyt 5  wentylacja i klimatyzacja. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

4. PN-B-03002:1999+ poprawka Ap1,zmiany Az1, Az2. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, część 4

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B roboty wykończeniowe, zeszyt 4

7. Dla wentylacji - wymogi normy PN-83/B-03430 + zmiana Az-3 

8. Warunki Techniczne  wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – COBRTI INSTAL zeszyt 5

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.08.2009 zmieniające Rozporządzenie w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania - załącznik nr 1, aneks nr 1 wytwarzanie produktów sterylnych (Dz.U. z dnia 25.08.2009)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

12. Odbiór robót

Narzuca się rodzaje odbioru robót

· koncepcja  rozwiązań wentylacji i klimatyzacji - po zatwierdzeniu przez Zamawiającego

· projekt wykonawczy ze specyfikacją techniczną

· dostawa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych

· odbiór końcowy ogólnobudowlany

Odbiór robót dokonany będzie komisyjne przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Odbiór robót odbywać się będzie w oparciu o:

· terminowość wykonania robót

· warunki techniczne odbioru robót

· przepisy bhp

· wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną

· zakres robót

13. Kontrola jakości robót

Kontrola  będzie obejmować:

-kontrolę działania wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych

-kontrolę działania sieci przewodów 

-kontrolę działania nawiewników i wywiewników 

-kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniach

· zgodność z przedmiarem robót

· jakości użytego materiału

· jakości i trwałości wykonania robót

· zgodności wykonania robót z obowiązującymi warunkami i normami – PN EN 12599

· atesty i aprobaty techniczne na materiały budowlane

· oceny lub opinie techniczne państwowego zakładu Higieny

· certyfikaty na materiały Polskiego Centrum badań i Certyfikacji

· zachowania warunków bhp i p/poż

· uprzątnięcia terenu prowadzonych robót

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnionych przez instalację winien być zgodny z określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 5 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt 5.5.1.

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli winien być zgodny z zakresem określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 5 - „ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”  pkt 5.3.2.

Kontrola jakości  robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna być przeprowadzana  w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunków  technicznych  wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda partia wyrobów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim.

                                                                                                               załącznik nr 2






............................ dn. ............... 200..... r.

OD :

......................................................

            ( nazwa  wykonawcy )

.....................................................

.....................................................

            ( siedziba wykonawcy  )

NIP ........................................................

REGON..................................................
nr tel................................. nr fax............................ 

adres poczty elektronicznej:.....................................
nr konta : ...............................................................

O F E R T A 

DLA :


                                         SP ZOZ Szpital Wojewódzki 




  w Jeleniej Górze

                                 ul. Ogińskiego 6

                                          58 - 506 Jelenia Góra


Nawiązując do zaproszenia celem wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym z dnia .................................................................., opublikowanym w ........................................................................................................................oferujemy wykonanie …………………………………………………………………………..………… w zakresie określonym przedmiarem robót za  cenę ostateczną: 
netto...............................................................zł 

brutto ........................................................... zł

zgodnie z formularzem cenowym - załącznik nr 1 , 

· oferujemy  termin  płatności  w ciągu ( min. 14 dni)   ................................... dni ,

rozliczenie robót nastąpi  w  4 etapach wg stopnia zaawansowania robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Szpitala  t.j.
· rozliczenie robót nastąpi  w  4 etapach wg stopnia zaawansowania robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Szpitala  t.j.

etap I – instalacje wentylacji dostawa i montaż urządzeń z okablowaniem

etap II – stolarka otworowa  okienna i drzwiowa

etap III – roboty instalacji elektrycznych, wod-kan

etap IV – roboty ogólnobudowlane

Terminy płatności dla rozliczenia i finansowania poszczególnych etapów robót – 14 dni
· oferujemy  termin realizacji przedmiotu zamówienia: ( wymóg do 31.03.2010 r.) …………………………………………………………………………………

· udzielamy ( min. dwa lata)  ………………….…..  gwarancji na wykony przedmiot umowy, 

· oświadczamy, że gwarantujemy realizację przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, 

· oświadczamy, że wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy wykonywaniu zadania będą spełniały wymogi SIWZ , wymogi określone prawem oraz posiadać będą wymagane atesty i deklaracje,

· oświadczamy , że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

· oświadczamy , że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

· oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 

· oświadczamy, że spełniamy  warunki postępowania  zakreślone  art. 44  Ustawy Prawo zamówień publicznych,
· wadium w kwocie ................................. zł ( słownie : ..............................................

................................................................................................................................)   zostało wniesione w dniu ............................................................................ w formie  .............................................................................................. .
· jesteśmy świadomi , wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi na podstawie  pkt.8 h SIWZ  oraz stosownie do zapisów ustawy Pzp,
· deklarujemy , że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w niniejszej  ofercie  są   prawdziwe i dokładne w każdym szczególe,
· upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela do wszelkich badań mających na celu sprawdzenie wiarygodności przedstawionych dokumentów i złożonej oferty,
Załączniki :

1. .....................................................................

2. .....................................................................

3. .....................................................................

4. .....................................................................

5. .....................................................................

6. .....................................................................

7. ....................................................................

8 . ..................................................................








........................................................








           Podpis  upoważniony przedstawiciel








........................................................








........................................................








                        adres
      załącznik nr  3
Nazwa i adres Wykonawcy : 

O Ś W I A D C Z E N I E 
w trybie art.22 ust.1 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne      w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że :

1. Posiadam(y)uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. Dysponuję(emy)potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykoania zamówienia , 

4. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5. Tym samym nie podlegam (my) wykluczeniu              z postępowania o udzielenie zamówienia .   







_________________________





data, podpis 

                                                             



/upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/




















           ZAŁĄCZNIK NR  4 


















Nazwa i adres Wykonawcy : 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o nie podleganiu wykluczeniu 

z postępowania 

Oświadczam ,że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2  Ustawy                   z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 






_________________________




data, podpis 

                                                                                  


/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

                                                                                                            załącznik nr 5 

U M O W A PN   /…………/ ….. ryczałt ( patomorfologia) 

(PROJEKT)

zawarta w dniu  …………………….2010  roku  Jeleniej Górze pomiędzy:

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  Szpital Wojewódzki  w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6,  zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, 

IX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego  pod nr  KRS 0000118211, 

NIP  611-22-23-292, Regon 230412753,

w  imieniu którego  działają:

Dyrektor   – Stanisław  Woźniak 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a 

………………………………………………….., prowadzącym  działalność gospodarczą pod nazwą ……………,    w ………………………….. ( kod. poczt. 00-000) , przy ul. ………………………….., wpisanym do Ewidencji działalności Gospodarczej prowadzonej przez ………………………….…, 

pod numerem ……………..…………… , NIP ……………………, REGON ………………………….,

w imieniu  którego działają:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą ”

o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty ogólnobudowlane …............................................................................................. wraz ze wszystkimi pracami dodatkowymi niezbędnymi do …...................................................................................

2.Zakres robót określa Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  załącznik nr ….......  do SIWZ oraz zgodnie z Przedmiarem Robót – Załącznik Nr …….. do SIWZ

3.Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się szczegółowo z zakresem i przedmiotem umowy i nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów umówionych prac. 

11. Wykonawca dostarczy atestowane materiały,  niezbędne do realizacji pełnego zakresu robót z zachowaniem wszystkich wymagań ujętych w dokumentacji przetargowej oraz technicznej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyjaśnienia wszelkich wątpliwości jakie powstaną w związku z koniecznością zastosowania wskazanych wyrobów budowlanych.

12. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca miał wykonać niniejszą umowę w takim zakresie, by po dokonanym odbiorze przedmiot umowy był w pełni funkcjonalny pod względem walorów technicznych, estetycznych i użytkowych. 

§ 2

1.Zamawiający udostępni plac budowy i umożliwi rozpoczęcie robót od dnia podpisania umowy, chyba że roboty mają być wykonywane etapami a rozpoczęcie poszczególnych etapów następuje po przekazaniu odpowiedniej części placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w protokole wszelkie zastrzeżenia. Brak zastrzeżeń uważany będzie za przyjęcie placu budowy lub jego części bez zastrzeżeń.

2.Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty i wydać je Zamawiającemu w terminie do dnia …................ .

3.Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek 

- przekazania placu budowy

- odbioru wykonania robót

- zapłaty wynagrodzenia

- …...........................................

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy w bezpłatne użytkowanie :

a ) przyłącze energii i wody

b) pomieszczenie gospodarcze na podręczny sprzęt i materiały
§ 3

1.Za wykonanie robót wymienionych w § 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : ...........................................................................................  powiększone o należny podatek od towarów i usług ...................................................

2. Płatność będzie następować  w …4…... etapach, wg stopnia zaawansowania robót, na podstawie protokołów częściowych odbioru robót i protokołu końcowego stwierdzającego wykonanie w całości przedmiotu zamówienia

3. Zamawiający ureguluje należność wg  faktur przejściowych i faktury końcowej w terminie ……… dni, w drodze przelewu na rachunek …................

4. Zamawiający może powstrzymać się z płatnością wynagrodzenia do czasu usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lub w przypadku ujawnienia wad ukrytych, w okresie pomiędzy odbiorem a terminem płatności.

§ 4

1. Wykonawca realizuje roboty siłami własnymi,  zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych przy zachowaniu szczególnej staranności wynikającej z charakteru przedmiotu umowy. Wprowadzenie na plac budowy Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swój koszt niezbędne zabezpieczenia placu budowy i robót np. ogrodzenia, barierki oraz zapewnia warunki bezpieczeństwa, wynikające z przepisów BHP , P-Poż. Wykonawca zapewnia warunki bezpieczeństwa wynikające z przepisów BHP, ppoż. oraz innych zasad wynikających z faktu realizowania umowy na terenie szpitala. 

3. W czasie trwania robót, wykonawca winien utrzymać teren budowy wolny od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać niezwłocznie gruz, śmieci oraz inne odpady które mogą zagrażać bezpieczeństwu na terenie szpitala.

4. Wszelkie prace objęte umową winny być wykonane w taki sposób, aby nie zakłócać ruchu na terenie należącym do Zamawiającego w szczególności …............................. chyba, że Zamawiający wyraźnie wyrazi zgodę na prowadzenie prac uciążliwych dla pracy Szpitala.

5.Wykonawca posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ........................................................................................ , Polisa ............................................................................................................................. i deklaruje, że polisa obowiązywać będzie w okresie wykonywania umowy.

6.Strony ustalają, że osobami je reprezentującymi na placu budowy i w trakcie odbiorów będą: ze strony Zamawiającego  ….......................................... , ze strony Wykonawcy .......................................... Zmiana osób nie wymaga zmiany umowy lecz pisemnego powiadomienia drugiej strony za poświadczeniem odbioru.

7.Wszelkie istotne dla wykonania umowy oświadczenia winny być składane w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem faxu, zaś fakt ich doręczenia drugiej stronie nie powinien budzić wątpliwości. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w tym danych osób upoważnionych do reprezentacji. W przeciwnym wypadku oświadczenia składane na dotychczasowy adres wobec osób upoważnionych, będą w pełni skuteczne. 

§ 5

    1.Strony postanawiają że:

1. rozliczenie robót nastąpi  w …4.... etapach wg stopnia zaawansowania robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Szpitala t.j.
      etap I – instalacje wentylacji dostawa i montaż urządzeń z okablowaniem

      etap II – stolarka otworowa  okienna i drzwiowa

      etap III – roboty instalacji elektrycznych, wod-kan

      etap IV – roboty ogólnobudowlane

2.Przejściowe odbiory robót dokonywane będą przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i nie stanowią podstaw do zatwierdzenia odbioru końcowego, przy czym roboty zanikowe istotne dla odbioru końcowego wymagają odbioru komisyjnego.

4. Jeżeli Umowa nie może być wykonywana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Strony mogą uzgodnić odpowiednie zmiany w Harmonogramach.

3.Końcowy odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli stron, po zgłoszeniu na piśmie przez  Wykonawcę gotowości do odbioru robót określonych w umowie, w formie protokołu podpisanego przez  strony.

4.Ostateczne rozliczenie robót nastąpi po ich zakończeniu i protokolarnym odbiorze, w oparciu  o złożoną fakturę końcową sporządzoną na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

5.W razie ujawnienia się w trakcie odbiorów wad lub usterek Wykonawca dokona ich usunięcia niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od wskazania ich w protokole. Po usunięciu wad i usterek Wykonawca dokona ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru. Do czasu odbioru ostatecznego i usunięcia wad i usterek Wykonawca nie wystawi końcowej faktury VAT i nie będzie żądał wynagrodzenia.

6.Warunkiem skutecznego odbioru jest dostarczenie przez Wykonawcę protokołów badań skuteczności wykonanej wentylacji – protokoły pomiarowe. 

7.Jeżeli jest konieczne wykonanie robót nieprzewidzianych w umowie, Wykonawca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia jedynie po uprzednim sporządzeniu aneksu i dwustronnym podpisaniu go. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że roboty wykonane zostały na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.Warunkiem skutecznego odbioru jest nadto dopuszczenie do eksploatacji przedmiotu przez …................................................... . 

§ 6

1.Po zakończeniu i odebraniu zleconych robót, Zamawiający ureguluje należność z faktury końcowej w ciągu 14 dni, w drodze przelewu.

2.Zapłata za wykonane roboty zostanie przekazana Wykonawcy na Jego konto wskazane w fakturze za wykonane roboty.

3. Zmiana wierzyciela pod jakimkolwiek tytułem prawnym wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach a nadto jeżeli:

a/ nastąpi upadłość Wykonawcy lub ujawnią się inne, nie znane w chwili zawierania umowy okoliczności poddające w wątpliwość zdolność do wykonania umowy w terminie,

b/ Wykonawca nie podjął realizacji robót lub przerwał ich realizację przez okres dłuższy niż 7 dni i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje.

c/ Wykonawca mimo wezwania nie usunął usterek lub przerwał ich usuwanie i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje działań.

§ 8

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia robót, nie więcej niż 30 % 

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w  § 3 umowy licząc za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 30 %, 

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.

3.Niezależnie od kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad kwotę kary umownej na zasadach ogólnych.

4.Niezależnie od wskazanych wyżej zasad, Zamawiający może powierzyć wykonanie robót lub ich dokończenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót lub opóźnia się z ich wykonaniem a opóźnienie zagraża terminowemu wykonaniu robót, albo wykonuje roboty niezgodnie z umową i mimo wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym ciągu nie podejmuje działań wskazujących, że roboty zostaną zakończone w terminie lub zgodnie z umową. Dotyczy to także usuwania wad i usterek. 

. 

§ 9

1. Wykonawca w okresie 48 miesięcy od odbioru końcowego jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową. 

2.Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu ............ miesięczną gwarancję jakości wykonanych robót oraz dostarczonych materiałów. W razie ujawnienia się wady Zamawiający zobowiązany jest do jej zgłoszenia w terminie 14 dni od ujawnienia się wady a Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia zawiadomienia, chyba że termin usunięcia wady ze względów technologicznych wymaga dłuższego terminu. W takiej sytuacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w jakim terminie wada zostanie usunięta, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż ….... dni. Po usunięciu wady Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru na zasadach obowiązujących przy odbiorze końcowym. Okres od zgłoszenia wady do protokolarnego odbioru jej usunięcia wydłuża okres gwarancyjny.

3.Jeżeli Wykonawca dostarcza również elementy lub urządzenia na które udzielona jest gwarancja producenta, należy ją wręczyć Zamawiającemu w chwili odbioru końcowego. Do Zamawiającego należy prawo wyboru z których uprawnień wskazanych wyżej z tytułu wad i usterek skorzysta. 

4.W odrębnej umowie strony mogą zastrzec kaucję gwarancyjną Wykonawcy na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu odszkodowania, kar umownych oraz kosztów prac wykonywanych przez osoby trzecie zamiast Wykonawcy. 

§ 10

1.Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

2. Nie dopuszcza się wprowadzenia zmian do niniejszej umowy chyba, że zachodzą okoliczności o których mowa w art.144 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ,czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

§ 11

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zapisy wynikające za stanowiącej integralną część umowy SIWZ wraz z załącznikami, z którymi Wykonawca zapoznał się przystępując do przetargu. 

3.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu siedziby Zamawiającego. 

§ 12

Umowa została sporządzona w ….... jednobrzmiących egzemplarzach wraz z załącznikami, z czego ….... egzemplarz otrzymuje Wykonawca, …........... egzemplarz Zamawiający.

Wykaz załączników:

1. …........................................

2. 

Podpis Wykonawcy                                                               Podpis  Zamawiającego








Załącznik nr 6  do SIWZ

…………………………………..

     (nazwa i adres Wykonawcy)
                                                                                          ………………………


                  (miejscowość i data)


WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT /  DOSTAW/ USŁUG

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na .................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych robót/ dostaw/usług:

	l.p.
	Nazwa i adres Zleceniodawcy
	Opis usługi/ roboty / /dostawy
	Termin wykonania
	Wartość

 ( w zł brutto)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga :  wykaz min. 2 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości – min. 500.000,00 tys. brutto  zł , daty i miejsca wykonania oraz  załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; za spełnienie tego wymogu zostaną uznane tylko te zamówienia , które rozpoczęto i zakończono w okresie w  ostatnich pięciu  lat przed dniem wszczęcia postępowania,
…………………..…… , dnia .................................       
                                                                              ………………………………………………………………..

                                                                                 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)                                       

UWAGA:  należy wypełnić wymagane pola


